CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA DOS FONTANARIOS - 3.2 TRIMESTRE DE 2025
AMARANTE

cAmaRA muNICIPAL

Fontanario do Espinheiro/IP4, situado na Freguesia de Candemil

De modo a salvaguardar a saude publica da populagdo, o Municipio informa que procedeu a verificagdo da qualidade da dgua em 42 Fontanarios distribuidos pelo concelho, néo
ligados a rede publica de abastecimento e todos eles fontes alternativas de abastecimento para os municipes, cujos resultados obtidos apresentam-se na tabela abaixo. Assim,
anualmente é elaborado um Plano de Controlo da Qualidade da Agua para aprovacgao da Autoridade de Saude Concelhia, que cumpre com os critérios estabelecidos no DL 69/2023,
de 21 de agosto, que revoga o DL 306/2007, de 27 de agosto (alterado), que regula a qualidade da agua para consumo humano.

N.°
~ N Valc’)r N Resultados obtidos | Resultados (°{°) No N.° Analises (?/‘.’)
Parametros Unidades Paramétrico Minimo Maximo N Cumprimento Analises - Analises
superiores . Realizadas N
(vpP) do VP Previstas Realizadas
ao VP
Controlo de Rotina 1
Escherichia coli N/100 ml 0 0 0 0 100% 6 6 100%
Bactérias coliformes N/100 ml 0 0 50 3 50% 6 6 100%
Controlo de Rotina 2
NUmero de coldnias a 22 °C N/ml Sem alteragdo 5 5 0 100% 1 1 100%
anormal

Condutividade pS/cm a 20°C 2500 57,7 57,7 0 100% 1 1 100%
Cor mg/L PtCo 20 <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
pH Unidades pH >6,5e <9,5 5,8 5,8 1 0% 1 1 100%
Cheiro a 25°C Factor de diluigdo 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C Factor de diluigdo 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo NTU 4 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Enterococos N/100 mL 0 0 0 0 100% 4 4 100%
Controlo de Inspegao
Aluminio ug/L Al 200 - - - - 0 0 100%
Amonio mg/L NH4 0,5 - - - - 0 0 100%
Clostridium perfringens N/100ml 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Manganés ug/L Mn 50 - - - - 0 0 100%
Nitratos mg/L NO3 50 - - - - 0 0 100%
Oxidabilidade mg/L 02 5 - - - - 0 0 100%
Antimoénio ug/L Sb 5 - - - - 0 0 100%
Arsénio ug/L As 10 - - - - 0 0 100%
Benzeno ug/L 1 - - - - 0 0 100%
Benzo(a)pireno ug/L 0,01 - - - - 0 0 100%
Boro mg/L B 1 - - - - 0 0 100%
Bromatos ug/L BrO3 10 - - - - 0 0 100%
Cadmio ug/L Cd 5 - - - - 0 0 100%
Calcio mg/L Ca - - - - - 0 0 100%
Chumbo ug/L Pb 10 - - - - 0 0 100%
Cianetos ug/L CN 50 - - - - 0 0 100%
Cobre mg/L Cu 2 - - - - 0 0 100%
Cromio ug/L Cr 50 - - - - 0 0 100%
1,2 - dicloroetano ug/L 3 - - - - 0 0 100%
Dureza total mg/L CaCO3 - - - - - 0 0 100%
Ferro ug/L Fe 200 - - - - 0 0 100%
Fluoretos mg/L F 1,5 - - - - 0 0 100%
Magnésio mg/L Mg - - - - - 0 0 100%
Mercurio ug/L Hg 1 - - - - 0 0 100%
Niquel ug/L Ni 20 - - - - 0 0 100%
Nitritos mg/L NO2 0,5 - - - - 0 0 100%
Selénio ug/L Se 10 - - - - 0 0 100%
Cloretos mg/L Cl 250 - - - - 0 0 100%
Cloritos mg/IClO2 0,7 - - - - 0 0 100%
Cloratos mg/IClO3 0,7 - - - - 0 0 100%
Sodio mg/L Na 200 - - - - 0 0 100%
Sulfatos mg/L SO4 250 - - - - 0 0 100%
Alfa total Ba/L 0,10 (1) - - - - 0 0 100%
Beta total Ba/L 1,0 (1) - - - - 0 0 100%
Dose indicativa mSv 0,1 - - - - 0 0 100%
Radao Ba/L 500 - - - - 0 0 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno ug/L 10 - - - - 0 0 100%
Tetracloroeteno ug/L - - - - - 0 0 100%
Tricloroeteno ug/L - - - - - 0 0 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos ug/L 0,1 - - - - 0 0 100%
Benzo(b)fluoranteno ug/L - - - - - 0 0 100%
Benzo(k)fluoranteno ug/L - - - - - 0 0 100%
Benzo(ghi)perileno ug/L - - - - - 0 0 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno ug/L - - - - - 0 0 100%
Trihalometanos - total ug/L 100 - - - - 0 0 100%
Cloroférmio ug/L - - - - - 0 0 100%
Bromofdormio ug/L - - - - - 0 0 100%
Bromodiclorometano ug/L - - - - - 0 0 100%
Dibromoclorometano ug/L - - - - - 0 0 100%
Pesticidas - total ug/L 0,5 - - - - 0 0 100%
Alacloro ug/L 0,1 - - - - 0 0 100%
Ometoato ug/L 0,1 - - - - 0 0 100%
Terbutilazina Hg/L 0,1 - - - - 0 0 100%
Desetilterbutilazina ug/L 0,1 - - - - 0 0 100%
Diurdo Hg/L 0,1 - - - - 0 0 100%
MCPA uag/L 0.1 - - - - 0 0 100%
Bentazona ug/L 0,1 - - - - 0 0 100%
Dimetoato Hg/L 0,1 - - - - 0 0 100%
Metolacloro ug/L 0,1 - - - - 0 0 100%
Simazina ug/L 0,1 - - - - 0 0 100%
Desetilsimazina ug/L 0,1 - - - - 0 0 100%
Clorpirifos ug/L 0,1 - - - - 0 0 100%
Imidaclopride ug/L 0,1 - - - - 0 0 100%
TOTAIS 4 26 26
Observagoes:

(1) Niveis de verificagdo (alerta)

INFORMACAO COMPLEMENTAR RELATIVA A AVERIGUACAO DAS SITUAC6ES DE INCUMPRIMENTO DOS VP (CAUSAS E MEDIDAS CORRETIVAS):

1. Parametro Bactérias coliformes:

- Causas dos incumprimentos: Esta bactéria tem origem tanto nos esgotos como nas aguas naturais.

- Medida corretiva tomada: Interdicdo do fontanario através da colocacdo do aviso com a informag&o "Agua Imprépria para Consumo Humano", até o resultado da andlise seguinte
cumprir com o VP.

2. Parametro pH:

- Causa do incumprimento: Caracteristica hidrolégica (natural) das origens de agua do nosso concelho ter pH baixo (acido).

- Medida corretiva tomada: Conforme parecer da Autoridade de Saude Concelhia, por ndo haver risco para a saude publica, ndo foram tomadas medidas corretivas.

NOTA: Este documento foi publicado no Site do Municipio, na pagina https: Emitido em:
//www.cm-amarante.pt/pt/qualidade-d-agua, na data da sua emiss&o. O Sr. Vereador,

Dr. Fernando José de Moura e Silva
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